
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Inleiding 
Deze richtlijnen zijn opgesteld door de organisatie ANCCE-Belgica. Indien de lokale overheid strengere of 

afwijkende voorschriften hanteert, dienen deze te worden nageleefd. 

 

Onder foodbars, foodtrucks en verkoopstanden verstaan wij alle eet- en drankgelegenheden die zich tijdens het 

evenement, zowel binnen als buiten, bevinden. Verkoopstanden omvatten eveneens alle kramen met artikelen 

die te koop worden aangeboden, ongeacht of deze binnen of buiten opgesteld zijn. 

 

2. Algemene veiligheidsvoorzieningen 
Om de algemene veiligheid te waarborgen dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden. 

 

2.1 Brandveiligheid 
Elke foodtruck, foodbar of verkoopstand die gebruikmaakt van elektrische toestellen of verwarmingstoestellen 

(elektrisch of op gas) moet minimaal één brandblusser (6 kg poeder of water/schuim) voorzien. 

 

Installaties werkend op vloeibaar gas dienen: 

• Voorzien te zijn van de nodige afsluitkranen. 

• Te voldoen aan de geldende regelgeving en regels van goed vakmanschap. 

 

De toevoerleidingen dienen: 

• Geschikt te zijn voor het gebruikte gas. 

• Maximaal 2 meter lang te zijn (0,5 meter bij vaste aansluiting) en uit één stuk te bestaan. 

• Niet ouder te zijn dan 5 jaar en de fabricagedatum duidelijk te vermelden. 

• Geen scheurtjes, barsten of vervormingen te vertonen. 

• Een goed leesbare opdruk en jaartal te bevatten. 
 

Brandstofopslag op de locatie moet: 

• Tot een minimum beperkt blijven. 

• Altijd buiten de tijdelijke inrichting en buiten bereik van het publiek worden opgeslagen. 

• Vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

• Lege flessen gescheiden houden van volle. 

• Altijd gesloten zijn als ze niet in gebruik zijn. 

• Niet onder straatniveau opgeslagen worden. 

• Niet in de buurt van keldergaten of rioolopeningen geplaatst worden. 

• Beschut worden tegen zonlicht en warmtebronnen. 

 

De gasflessen (houders) moeten: 

• Voldoen aan het KB van 7 december 1999 betreffende vullen, distributie en etikettering van LPG-flessen. 

• In open lucht worden geplaatst, uit de buurt van warmtebronnen en zonlicht. 

• Geen vluchtwegen of doorgangen blokkeren. 

• Stabiel en stevig opgesteld zijn zodat ze niet kunnen omvallen. 
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2.2 Elektrische voorzieningen 
De stroomvoorziening kan op twee manieren gebeuren: 

• Via een externe voeding op een beveiligde installatie, op aanwijzing van de organisatie. 

• Via een autonome stroomgroep in een goed verluchte omgeving, met een keuringsattest (max. 2 jaar oud) 
van een erkend organisme. 

 

Alle elektrische voorzieningen binnen de eenheid dienen van degelijke kwaliteit te zijn en conform te zijn aan de geldende 

normen. 

 

2.3 Opstelling en plaatsing 
• Elke foodtruck, foodbar of verkoopstand wordt geplaatst op een door de organisatie aangeduide locatie. 

• Er wordt minimaal 1 meter afstand gehouden tot andere eenheden of obstakels. 

• Toegangswegen, vluchtwegen en technische installaties mogen niet worden geblokkeerd zonder toelating 
van de organisatie. 

 

2.4 Veiligheid structuren 
• Alle constructies dienen zodanig geplaatst en verankerd te zijn dat zij geen gevaar vormen voor 

bezoekers. 

• Bij plaatsing buiten moeten structuren bestand zijn tegen wind, regen, sneeuw en andere 
weersomstandigheden. 

• Er mag op geen enkel moment gevaar zijn voor struikelen, elektrocutie of letsel. 

• Indien veiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet de stand onmiddellijk gesloten worden. 
 

3. Voorzieningen gevraagd aan de leverancier 
Leveranciers of uitbaters zijn belangrijke partners en dragen verantwoordelijkheid voor het geleverde materiaal. 

Zij dienen te handelen als een goede huisvader en alles in het werk te stellen om de veiligheid van bezoekers, 

medewerkers en zichzelf te garanderen. 

 

• Beheer uw installatie en materieel zorgvuldig. 

• Voorzie minstens één brandblusser (6 kg poeder of water/schuim), of meerdere afhankelijk van de 
installatie. 

• Alle elektrische installaties en gebruikte toestellen moeten aan de geldende wetgeving en normen 
voldoen. 

• Alle gasinstallaties moeten conform zijn aan de voorgaande bepalingen. 
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